
Legenda Result.

U.O.1 5de jaars uitgebreid onderhoud G - Goedkeur

REV. Revisie A - Afkeur

U.O.2 15de jaars uitgebreid onderhoud GA - Goedkeur met advies

B.C. Blusser compleet vervangen Cat.

S.G. Slang geperst (jaartal) C - Co2 blusser

V.P. Volgende perstdatum (jaartal) S - Schuimblusser

D.M. Debietmeting P - Poederblusser

B.J. Bouwjaar blusser/ Haspel F - Vetblusser

BSH - brandslanghaspel

Regel Merk Cat. Inhoud Model Type Bladmaat Locatie D.M. B.J. U.O.1 REV. U.O.2 B.C. S.G. V.P. Result. Opmerking Advies

1 CSG S 6ltr Constant Rechts achter gordijn 2022 2027 2032 2037 2042 G Service wissel

2 CSG S 6ltr Constant Achter in kerk onder orgel 2022 2027 2032 2037 2042 G Service wissel

3 CSG S 6ltr Constant Link van ingang bij hek 2022 2027 2032 2037 2042 G Service wissel

4 CSG S 6ltr Constant Boven 2022 2027 2032 2037 2042 G Service wissel

5 CSG S 6ltr Constant Achter in kerk onder orgel 2022 2027 2032 2037 2042 G Nieuw geleverd

6 CSG S 6ltr Constant Keuken 2022 2027 2032 2037 2042 G Nieuw geleverd

7

Laatst gewijzigd op:

Stichting Beheer Erfgoed Nieuw-Dijk

Smallestraat 35a

6942 HA

Nieuw-Dijk

Telefoonummer:

Contactpersoon:

Onderh. Desk.:

Controle datum: 14-3-2022

Adres:

Postcode:

Plaats:

Looplijst Blusmiddelen

Klantnummer:

Naam:     

06-83435825

VA
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Aanduiding beschrijving Result.

Klantnummer: 1 enkelz G - Goedkeur

Naam:     2 enkelz A - Afkeur

Adres: 3 enkelz GA - Goedkeur met advies

Postcode: 4 enkelz

Plaats: 5 enkelz Legenda

Telefoonummer: 6 Tekst enkelz B.J. -  Bouwjaar armatuur

Contactpersoon: 11 dubbelz A.C* - Armatuur compleet vervangen (jaartal)

Onderh. Desk.: 22 dubbelz A.G. - Accu geplaatst (jaartal)

33 dubbelz A.V. - Accu vervangen (jaartal)

Laatst gewijzigd op: 44 dubbelz

55 dubbelz

66 Tekst dubbelz

Regel Merk Model Type I/O DC/C C/NC Locatie Aand. Accusoort Accutype Volt/Capiciteit Locnr. B.J. A.C* A.G. A.V. Result. Opmerking Advies

1

Controle datum:

Looplijst Noodverlichting
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Blusdeken Result.

Klantnummer: G - Goedkeur

Naam:     A - Afkeur

Adres: GA - Goedkeur met advies

Postcode:

Plaats: Legenda

Telefoonummer: THT - Tenminste Houdbaar Tot

Contactpersoon:

Onderh. Desk.:

Laatst gewijzigd op:

Regel Type Merk Model Serienr. THT. AED Pad THT. AED Batt. Locatie Loc.nr Bouwjaar THT Result. Opmerking Advies

1

Looplijst BHV-middelen 

Controle datum:
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